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Masih banyak penjelasan (buku, paper) dalam bahasa Indonesia yang menjelaskan bahwa motor induksi ukuran 
besar tidak boleh diasut langsung. Tulisan ini menjelaskan syarat-syarat asut langsung dan contoh-contoh 
pelaksanaannya. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana cara-cara pembebanan variable motor-motor tersebut. 





There are still many books or papers in the Indonesian language explaining that big induction motors are not 
allowed with DOL (direct on line) starting. This paper will explain how DOL starting of big induction motors is 




Metode Penelitian dengan mengumpulkan dan 
menganalisa dari tulisan-tulisan sebelumnya 
mengambil dari daftar pustaka 
 




























Gambar no.1 adalah sirkit ekivalen motor induksi 
[Beaty]. R2asut lebih besar dari R2jalan sebagai akibat 
efek kulit, 
Xe= X1+X2 




Gambar no.2 ialah kurva kelip (flicker) yang biasa 
digunakan untuk analisa kelip 
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Besar maksimum motor 
induksifasatiga yang 
diijinkan asut langsung 
agar lampu (gambar 2) 
tidak mengalami flicker 
6. Pada rel 
20kV GI 
150/20kV 
5191 2596 973 




1613 806 302 
4. Pada rel 
0,4kV di gardu 
distribusi 
20/0,4kV  
65.4 32.7 12.3 
3. Pada JTR 
0.4kV 
12.2 6.1 2.3 
2. Di PHB 
utama 
instrumah 









Rel 500kV Gardu Induk 500/24kV
Rel 500kV Gardu Induk 500/150kV
Rel 150kV Gardu Induk 500/150kV
Rel 150kV Gardu Induk 150/20kV
Rel 20kV Gardu Induk 150/20kV
Rel 20kV Gardu Dist. 20/0,4V
Rel 0,4kV Gardu Dist. 20/0,4kV
JTR 0,4kV
PHB Inst Rumah













Gambar no.3 adalah bermacam-macam titik sambung 
bersama (point of common coupling), dari bawah: 
1. Kotak kontak dalam rumah 
2. PHB (peralatan hubung bagi) instalasi rumah.  
3. Pada JTR 0.4kV 
4. Rel 0.4kV gardu distribusi 
5. Rel 20kV gardu distribusi 
6. Rel 20kV gardu induk 150/20kV 
 
Intensitas flicker: Berdasarkan kurva flicker, intensitas 
flicker dibagi jadi tiga kelompok: 
1. Intensitas ringan 
 Bila jarang terjadi tidak melebihi empat kali 
perhari (asut motor yang operasi kontinu dalam 
sebuah paberik), flicker tidak boleh melebihi 8% 
2. Intensitas sedang 
Bila terjadi melebihi empat kali perhari tapi 
kurang dari empat kali perjam, flicker tidak boleh 
melebihi 4% 
3. Intensitas berat 
Bila terjadi lebih dari empat kali perjam (otomat 
air conditioning, operasi lift) tidak boleh melebihi 
1.5%. 
 
BERMACAM-MACAM PEMBEBANAN MOTOR 






Gambar no.4 adalah pembebanan motor induksi 
dengan kompresor udara atau pompa air. 
Pembebanan adalah tetap pada titik potong torsi 
motor TM dengan torsi beban TL. Untuk merubah jadi 
beban variable digunakan tiga cara: 
1. Merubah katup keluar pompa 
2. Merubah katub masuk pompa 
3. Merubah putaran beban, menggunakan hydrolik 
coupling atau pengubah frekuensi (converter) 
 Sumber [Elliot] 
 
Gambar no.5 ialah bermacam-macam cara merubah 
aliran (debit) pompa. 
Cara pertama ialah control aliran dengan merubah 
bukaan katub keluar pompa. 
Cara kedua ialah control aliran dengan merubah 
bukaan katub masuk pompa 
Cara ketiga ialah dengan merubah putaran pompa; 
Yang paling efisien tenaga listrik ialah cara ketiga 
dengan merubah putaran pompa. 
 
Merubah debit juga dapat dengan dua pasang 
pompadan motor induksi dengan daya 50% beban 




Mengubah putaran menggunakan kopling hidrolik. 
Input poros kopling hidrolik dihubungkan dengan 
motor induksi, output poros dihubungkan dengan 
beban (pompa air, kompresor dan sebagainya) yang 
memerlukan daya (m3per menit) berubah-rubah. 




Relai arus lebih yang digunakan ialah relai thermal 
replica relay (gambar no.7, CO characteristic (51) 
ataurelai IDMT (Inverse Definite Minimum Time) 
dilengkapi trip hubung singkat instan. 
 
Kesimpulan dan saran: 
Motor induksi selalu dapat diasut langsung. Asut 
langsung adalah cara yang paling sederhana murah 
dan selalu dimungkinkan. Untuk menghindari flicker 
perhatikan titik sambung bersama dan intensitas 
flicker. Untuk proteksi gunakan thermal replica relay 
atau relai IDMT dilengkapi trip hubung singkat instan. 
 
Dalam merancang pompa cairan atau kompresor 
(pompa gas) perlu diperhatikan apakah diperlukan 
debit tetap atau debit variable. Bila debit tetap cukup 
motor induksi asut langsung. Bila perlu debit variable 
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